n. INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

DIVIZE CSI| - CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi
Arbeitsstatte in Zlin, K Ciheln& 304, 764 32 Zlin - Louky

erstellt

far FIRMA PRODUKCYJNO-UStUGOWO-HANDLOWA"RADAKS" S.C.
Antragsteller:  RAFAL. JERUZAL, ADAM PUDELSKI
ALEJA ROZANA 52, 76-200 SLUPSK, Polen

ZERTIFIKAT

fur die Produkteigenschaft
Nr. CV - 20 - 047/Z

Produkt:: Liiftungsklappe Opti-Air am Kunstofffenster - System MD
Hersteller:: siehe Antragsteller
[Ausfuhrung _ | Fenster einflugelig; MaRe (Breite x Hohe) in mm 1230 x 1480 —
[Rahmen-Dicke 7 | gamen 62 mm / Fligel 96 mm_ / reifaches G |
Verglasung | Rahmen 82 mm igel en i dee fact wsGlas ]
[Falzdichtun | mittig, aulen und innen _ B
Beschlage MACO
Luftungsausfahrung: 1 2 ive 3
- Dichtung auflen | 2x 150 mm 2x 150 mm 2x 250 mm
- Dichtung innen | 2x Kiappe (2x125 mm) | 3x Kiappe 4xKlappe
Durch dieses Zertifikat wird die Ui instir der il i mit den

vom Hersteller veréffentlichten Werten bestétigt:

[ Bezeichnung des | .
X entspricht der "
gloprtan. PetimetiGee einschiagigen DIN-Norm Exgnes
CSNEN 1026 CSNEN 12207 Kiasse 2
CSNEN1027 |  CSNEN 12208 Klasse E750
| __GSN T T R T

1 a2
DrucklPaH z 4 10 [ 2 4 8 10| 2 4 8 10
Durchfluss [m*/St] 25 38 50 52 |30 37 56 55|44 55 82 98

Anlagen: Prifbericht Nr. 306/2015; vom 2.9.2015, AZL Nr. 1007.1, erstelit von CSl a.s. (AG) Zlin,

Dieses Zertifikat gilt lediglich fur das Produkt, dessen
angefuhrt ist. Es bestatigt die angegebenen Produkteigenschaften und weder bedeutet noch ersetzt
die Zertifizierung laut Gesetz 22/1997 uaber die D! auf Produkte.
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Ausstellungsdatum: 30.05.2022
Geltungsdauer bis: 30.05.2025




