[ INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CS| - CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky

vydava

Zadateli: FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA"RADAKS" S.C.
RAFAL JERUZAL, ADAM PUDELSKI
ALEJA ROZANA 52, 76-200 SLUPSK, Polsko

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
&. CV - 20 - 046/Z

Vyrobek: Vétraci klapka Opti-Air na plastovém okné systém AD
Vyrobee: viz Zadatel
Provedeni __| okno jednokidlové; rozméry: $itka x vyka (mm): 1230 x 1480 |
[Ramy tioustka // zaskleni | ram 70 mm / kiidio 80 mm_// trojskio
Tésnéni pracovni spary | dorazové, vnéjsi a vnitni A |
Kovani MACO
Provedeni vétrani: varianta 1 varianta 2 varianta 3
- vné vétraci tésnéni | 2x 150 mm 2x 150 mm 2x 250 mm
- uvnitf 2x klapka (2x125 mm) | 3x klapka 4x klapka

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem: s
Nazev parametru Zkuebni metoda | Vyhovuje pozadavku | Vysledky
Priivzdusnost CSN EN 1026 | CSNEN12207 | —_tfida2
Vodotésnost SN EN 1027 | CSN EN 12208 | tfida 78/ 9A
Vetréni varianta 1 varianta 2 varianta 3
phllaku[Pa]}»Zl 4 890 2 4 8§ 10> 4 8 10 |
pratok [m¥hod] [ 1.9 35 46 52 | 32 45 63 65| 40 59 81 88
Podklady: - Protokol o zkouskach &. 305/2015; 2.9.2015, AZL €. 1007.1, CSl ass. Zlin

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéch.
Osvédéuje vyse uvedené vlastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydéni:  30.05.2022
Platnost do: 30.05.2025
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